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Quick start
Aansluitschema/schéma de raccordement Skycom CE 
voor/pour Skylux® 160° CE of/ou Cintramax® CE/Monoflap® CE

Elektrisch schema/schéma électrique
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SKYLUX 160° CE / CINTRAMAX CE / MONOFLAP CE / SKYMAX CE
with positive safety
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Skylux® 160° CE Cintramax CE*
from 2015

Voor de volledige informatie omtrent het aansluiten en installeren, 
verwijzen we naar de montagehandleiding Skycom CE.

Consultez la notice de pose Skycom CE pour une information complète 
concernant le branchement et l’installation du système.

NL

FR

* Bij het aansluiten van de Cintramax CE dient de testkabel die 
 naar buiten loopt steeds verwijderd te worden.
* Chez la connexion du Cintramax CE, on doit toujours enlever 
 le câble sortant.

Monoflap® CE
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Schema/aperçu
met positieve veiligheid 
(automatisch openen)
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HOOFDINGANG GEBOUW /
ENTREE PRINCIPALE

SKYLUX 160° CE        /        CINTRAMAX CE        /        ...

SKYLUX 160° CE    /  CINTRAMAX CE / ...
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OPENINGSSYSTEEM 1 / SYSTEME D’ OUVERTURE 1
SKYLUX 160° CE    /  CINTRAMAX CE

OPENINGSSYSTEEM 2 / SYSTEME D’ OUVERTURE 2
SKYLUX 160° CE    /  CINTRAMAX CE


