MONTAGEANLEITUNG

_LUKS=LITE » LED Panel
Tel: 06322 / 305580

Mail: mail@luks-lite.de

Web: www.luks-lite.de

Montage in Odenwalddecke
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Wenn das externe flexible Kabel oder Kabel dieser Leuchte beschadigt ist, darf es ausschlieRlich vom Hersteller oder seinem
Servicemitarbeiter oder einer ahnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, um eine Gefédhrdung zu vermeiden. Die in dieser
Leuchte enthaltene Lichtquelle darf nur vom Hersteller oder seinem Servicemitarbeiter oder einer &hnlich qualifizierten Person
ausgetauscht werden. Installation und Wartung dirfen nur von geschulten Elektrotechnikern gemal den o6rtlichen
Arbeitsschutzbestimmungen durchgefihrt werden.
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