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Sicherheitshinweise 

1 Sicherheitshinweise Mobiles Ladegerät SIMPLE CHARGE 

1.1 Hinweis an den Betreiber und an den Bediener des Ladesystems 

1.2 Bestimmungsgemäße Verwendung 

SC.2022101 

• Lesen Sie vor Inbetriebnahme des Ladesystems
die Bedienungsanleitung.

• Stellen Sie sicher, dass alle Personen, die an
diesem Ladesystem arbeiten oder es benutzen

o die Bedienungsanleitung gelesen haben,

o die Vorschriften und Anweisungen für si
cheres Arbeiten befolgen.

• Bewahren Sie die Gerätedokumentation so auf,
dass sie den Bedienern des Ladesystems immer
zur Verfügung steht.

• Stellen Sie sicher, dass keine unbefugten Per
sonen Zugang zum Ladesystem haben.

Verwenden Sie das Ladesystem nicht an Orten, an 
denen explosionsfähige oder brennbare Substanzen 
(z. B. Gase, Flüssigkeiten oder Stäube) lagern oder 
vorhanden sind. 

Das Ladesystem dient ausschließlich zum Laden von 
Elektrofahrzeugen. 

• Ladung nach Mode 3 gemäß IEC 61851-1

• Steckvorrichtungen gemäß IEC 62196

• Das Ladesystem ist nur für den Betrieb in TT-,
TNC- und TNCS-Netzen vorgesehen. Das Lade
system darf nicht in IT-Netzen betrieben werden.

Das Ladesystem ist nicht zum Laden von Fahrzeugen 
mit gasenden Batterien (beispielsweise Bleiakkumu
latoren) geeignet. 

Das Ladesystem darf nur von Personen bedient und 
verwendet werden, die die Bedienungsanleitung ge
lesen haben. 

Die elektrische Installation, Inbetriebnahme und War
tung des Ladesystems darf nur durch qualifizierte 
Elektrofachkräfte erfolgen, die vom Betreiber dazu au
torisiert wurden. 

Die qualifizierten Elektrofachkräfte müssen die Gerä
tedokumentation gelesen und verstanden haben und 
deren Anweisungen befolgen. 

A.1.1
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A.1.2

Anforderungen an die Qualifikation von Elektrofach

kräften 

Kenntnis und Beachtung der 5 Sicherheitsregeln für 

das Arbeiten an elektrischen Anlagen: 

- Freischalten.

- Gegen Wiedereinschalten sichern.

- Spannungsfreiheit feststellen.

- Erden und kurzschließen.

- Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abde-

cken oder abschranken.

Das Wiedereinschalten erfolgt in umgekehrter Rei

henfolge. 

• Kenntnis der allgemeinen und speziellen Sicher

heitsvorschriften und Unfallverhütungsvorschrif

ten.

• Kenntnis der einschlägigen elektrotechnischen
Vorschriften z. B. für die Prüfung bei Erstinbe

triebnahme und die Anforderungen für Betriebs

stätten, Räume und Anlagen besonderer Art -

Stromversorgung von Elektrofahrzeugen.

• Fähigkeit, Risiken zu erkennen und mögliche

Gefährdungen zu vermeiden.

Die nationalen Sicherheitsvorschriften und Unfallver

hütungsvorschriften sind bei der Bereitstellung des 

Ladesystems und beim Umgang mit dem Ladesystem 

vom Betreiber, vom Bediener und von der Elektro

fachkraft zu beachten. 

Die nicht bestimmungsgemäße Verwendung sowie 

die Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung kann 

gefährden: 

• Ihr Leben,

• Ihre Gesundheit,

• Ladesystem und Fahrzeug.

Sicherheitseinrichtungen am Ladesystem 

• nicht abmontieren,

• nicht manipulieren,

• nicht umgehen,

• vor jeder Verwendung prüfen, dass die Ausrüs

tung (z. B. Gehäuse, Anschlussleitung, Lade
kupplung) unbeschädigt ist,

• wenn erforderlich, reparieren oder ersetzen las

sen, damit die Funktionseigenschaft gewahrt

bleibt.

Tragen Sie dafür Sorge, dass: 

• Sicherheitskennzeichnungen, z. B. gelbe farbli-

che Markierungen,

• Warnschilder und

• Sicherheitsleuchten

dauerhaft gut erkennbar bleiben und ihre Wirksamkeit 

behalten. 
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1.3 Hinweise für Personen mit Herzschrittmacher 

• Verwenden Sie für den Betrieb des Ladesystems
keine Verlängerungskabel, Kabeltrommeln,
Mehrfachsteckdosen und Reiseadapter.

• Führen Sie keine Gegenstände in die Ladekupp
lung des Ladesystems ein.

• Schützen Sie Steckdosen und Steckverbindun
gen vor Feuchtigkeit und Wasser oder anderen
Flüssigkeiten.

• Tauchen Sie das Ladesystem oder die Lade
kupplung niemals in Wasser oder andere Flüs
sigkeiten.

• Trennen Sie nicht während des Ladevorgangs
die Ladekupplung vom Fahrzeug.

STARK-IN-STROM.DE kann nur für den 
Auslieferungszustand des Ladesystems und für alle 
von STARK-IN-STROM.DE-Fachpersonal geleisteten 
Arbeiten Verantwortung übernehmen. 

(PM - Pacemaker) oder implantiertem Defibrillator 
(ICD - lmplantable Cardioverter Defibrillator) 

Ladesysteme aus dem Haus FBT New-Energy-
Solution, die bestim- mungsgemäß betrieben 
werden, erfüllen die europäische Richtlinie über 
die elektromagnetische Verträglichkeit hinsichtlich 
der Störabstrahlung. 

Sollten Personen mit Herzschrittmacher oder Defibril
lator an Ladesystemen und deren Einrichtungen Tä
tigkeiten im bestimmungsgemäßen Normalbetrieb 
ausführen wollen, kann FBT New-Energy-Solution 
keine Aussage hinsichtlich der Eignung 
solcher medizinischer Geräte treffen. FBT New-
Energy-Solution ist nicht in der Lage, die 
entsprechenden Herzschrittmacher oder 
Defibrillatoren hinsichtlich ihrer Anfälligkeit gegen 
elektromagnetische Strahlungen zu beurteilen. 
Dies kann nur der Hersteller des 
Herzschrittmachers oder des Defibrillators tun. 

FBT New-Energy-Solution empfiehlt daher, 
betroffene Personen erst nach Rücksprache mit 
dem Hersteller des Herzschritt- machers oder des 
Defibrillators sowie dem zuständigen Versicherer 
an unseren Ladesystemen arbeiten zu lassen. 
Stellen Sie auf jeden Fall im Vorfeld sicher, dass 
niemals Gesundheits- oder Sicherheitsrisiken 
bestehen. ► Hinweis

Personen mit Herzschrittmacher oder
Defibrillator dürfen nicht an Ladesyste
men und deren Einrichtungen, z. B. zu
Wartungszwecken oder zur Störungsbe
hebung, arbeiten oder sich dort aufhal
ten.

SC.2022101 A.1.3



Sicherheitshinweise 

1.4 Arbeiten am Ladesystem ohne Gefährdungen 

1.5 Installation und Prüfungen 

A.1.4

Vor Einstecken der Ladekupplung ins Fahrzeug 
• Die Anschlussleitung des Ladesystems muss

vollständig abgewickelt sein.
• Kontrollieren Sie, ob das Gehäuse des Ladesys

tems, die Anschlussleitung, die Ladekupplung
und die Anschlüsse unbeschädigt sind.

• Fassen Sie die Steckverbindung des Ladesys
tems nur an der Ladekupplung an und nicht an
der Ladeleitung.

• Achten Sie darauf, dass keine Stolperstellen
durch z. B. die Ladeleitung vorhanden sind.

• Nicht mit Schuko-Adapter 230V betreiben.

Während des Ladevorgangs 
• Unbefugte Personen vom Ladesystem fernhal

ten.
• Wenn das Ladesystem angeschlossen ist, dürfen

Sie das Fahrzeug nicht mit einem Hoch
druckreiniger reinigen oder waschen, weil die
Steckverbindung nicht druckwasserfest ist.

Bei Störungen oder Ausfall des Ladesystems 
• Trennen Sie durch Ausschalten der zugehörigen

gebäudeseitigen Sicherung das Ladesystem von
der Versorgungsspannung. Befestigen Sie eine
Hinweistafel mit dem Namen der Person, die die
Sicherung wieder einschalten darf.

• Sofort eine Elektrofachkraft verständigen.

Elektrische Einrichtungen 
• Das Gehäuse des Ladesystems immer ge

schlossen halten.

Hinweise zur Auswahl der Schutzeinrichtungen für 
Basis- und Fehlerschutz hinsichtlich direktes und in
direktes Berühren 
• Leitungsabsicherung

Die Absicherung des Ladesystems muss in Überein
stimmung mit den jeweiligen nationalen Vorschriften 
erfolgen. Sie ist abhängig von beispielsweise erfor
derlicher Abschaltzeit, Netzinnenwiderstand, Leiter
querschnitt, Leitungslänge und der eingestellten Leis
tung des Ladesystems. 

Die Leitungs-Kurzschlussabsicherung muss eine 
Charakteristik besitzen die einen 8-10-fachen l

nenn 
zu

lässt und darf einen maximalen Nennstrom von 16 A 
abhängig von der eingestellten Leistung des Ladesys
tems nicht überschreiten. 

SC.2022/01 



Sicherheitshinweise 
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• DG-Fehlerstromerkennung

Das Ladesystem verfügt über eine 6 mA DG-Fehler

stromerkennung. Bei einem Fehlerstrom von größer 

gleich 6 mA DC schaltet sich das Ladesystem ab. Hin

weise hierzu entnehmen Sie dem Kapitel Diagnose. 

• AC-Fehlerstromerkennung

Das Ladesystem verfügt, nicht über eien AC-Absicherung 
hierzu ist ein FI TYP A 40A / 30mA vorzuschalten. Diese 
Feh‐lerstromerkennung schaltet das Ladesystem spätes‐tens 
beim Auftreten eines Fehlerstromes von größer als 30 mA 
AC ab. Hinweise hierzu entnehmen Sie dem Kapitel 
Diagnose.

Hinweise zu Erstprüfungen nach Installation und Wie

derholprüfungen 

Nationale Vorschriften können vor der 

Inbetriebnahme und in regelmäßigen Abständen 

Prüfungen des Ladesystems vorschreiben. Führen 

Sie diese Prüfungen entsprechend den zutreffenden 

Regelwerken aus. Nachfolgend erhalten Sie Hinweise, 

wie diese Prüfungen vorgenommen werden können. 

• Schutzleiterprüfung

Messen Sie nach der Installation und vor dem erst

maligen Einschalten die Durchgängigkeit des Schutz

leiters. Verbinden Sie hierzu die Ladekupplung mit ei

nem Prüfadapter zur Fahrzeugsimulation nach EN 

61581-1. Messen Sie den Widerstand des Schutzlei

ters zwischen der Schutzleiterbuchse des Adapters 

und dem Anschlusspunkt des Schutzleiters in der Ge

bäudeinstallation. Der Wert des Schutzleiters darf bei 

einer Gesamtlänge der Leitung (Anschlussleitung des 

Ladesystems und Fahrzeugladeleitung) bis 5 m den 

Wert von 300 mn nicht überschreiten. Bei längeren 

Leitungen sind Zuschläge gemäß den zutreffenden 

nationalen Regelwerken zu addieren. Der Widerstand 

darf auf jeden Fall den Wert von 1 n nicht überschrei

ten. 

• lsolationsprüfung

Da das Ladesystem über Netztrennrelais verfügt, sind 

zwei lsolationsmessungen erforderlich. Das Ladesys

tem muss hierzu von der Netzversorgung getrennt 

sein. Schalten Sie daher vor der Messung die Netz

spannung am Leitungsschutzschalter in der Hausin

stallation aus. 

1. Messung Primärseite des Ladesystems.

Messen Sie auf der Primärseite des Ladesystems den 

lsolationswiderstand am Anschlusspunkt der Zuleitung 

des Ladesystems im Hausanschluss. Der Wert darf 1 

Mn nicht unterschreiten. 

A.1.5
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A.1.6

2. Messung Sekundärseite des Ladesystems.

Verbinden Sie hierzu die Ladekupplung mit einem 
Prüfadapter zur Fahrzeugsimulation nach EN 
61581-1. Führen Sie die lsolationsmessung über die 
Messbuchsen am Prüfadapter aus. Der Wert darf 
1 Mn nicht unterschreiten. 

• Alternativ kann auch das Differenzstromverfah
ren in Verbindung mit der Messung des Schutz
leiterstromes durchgeführt werden. Der Wert von
3,5 mA darf in beiden Fällen nicht überschritten
werden.

Verbinden Sie für diese Messungen die Ladekupplung 
mit einem Prüfadapter zur Fahrzeugsimulation nach 
EN 61581-1. Die Messungen müssen im Zustand C 
des Adapters durchgeführt werden. Die Differenz
strommessung ist am Anschlusspunkt der Zuleitung 
des Ladesystems im Hausanschluss durchzuführen. 

• Prüfung der Abschaltbedingung im Kurzschluss-
fall (ZL-N)

Verbinden Sie für diese Messungen die Ladekupplung 
mit einem Prüfadapter zur Fahrzeugsimulation nach 
EN 61581-1. Die Messungen müssen im Zustand C 
des Adapters durchgeführt werden. Führen Sie die 
Messungen an Messbuchsen des Prüfadapters durch. 
Es müssen die Werte entsprechend des ausgewähl
ten Leitungsschutzschalters eingehalten werden. 

• Prüfung der Abschaltbedingung im Fehlerfall (ZL-

PE) 

Verbinden Sie für diese Messungen die Ladekupplung 
mit einem Prüfadapter zur Fahrzeugsimulation nach 
EN 61581-1. Die Messungen müssen im Zustand C 
des Adapters durchgeführt werden. Führen Sie die 
Messungen an Messbuchsen des Prüfadapters mit ei
nem geeigneten Messgerät durch. Es müssen die 
Werte entsprechend des ausgewählten Leitungs
schutzschalters eingehalten werden. 

• Prüfung der integrierten DC-Fehlerstromerken-
nung

Verbinden Sie für diese Messungen die Ladekupplung 
mit einem Prüfadapter zur Fahrzeugsimulation nach 
EN 61581-1. Die Messungen müssen im Zustand C 
des Adapters durchgeführt werden. Führen Sie die 
Messungen an Messbuchsen des Prüfadapters mit ei
nem geeigneten Messgerät durch. Das Ladesystem 
muss bei einem Fehlerstrom von größer als 6 mA DC 
die Ladekupplung vom Netz trennen. Die Fehleran
zeige am Ladesystem muss ansprechen (schnelles 
Blinken). 
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1.6 Technische Daten 

Benennung 

Vorschriften 

Ladeleistung Mode 3 

Nennspannung 

Nennstrom 

Nennfrequenz 

Anschlusstechnik 

Ladeansch I uss/Ladeku ppl u ng 

Länge Ladeleitung 

Statusinformation 

Schutzart 

Fehlerstromerkennung 

Umgebungstemperatur 

Belüftung 

Schutzklasse 

Überspannungskategorie 

Gewicht 

Tab. 1 

SC.2022101 
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• Prüfung der integrierten AC-Fehlerstromerken-
nung

Verbinden Sie für diese Messungen die Ladekupplung 
mit einem Prüfadapter zur Fahrzeugsimulation nach 
EN 61581-1. Die Messungen müssen im Zustand C 
des Adapters durchgeführt werden. Führen Sie die 
Messungen an Messbuchsen des Prüfadapters mit ei
nem geeigneten Messgerät durch. Das Ladesystem 
muss bei einem Fehlerstrom von größer als 30 mA AC 
die Ladekupplung vom Netz trennen. Die Abschaltzeit 
muss kleiner als 40 ms sein. Die Fehleranzeige am 
Ladesystem muss ansprechen. 

Technische Angaben 

IEC 61851-1 

bis 11 kW 

400 V /  3 AC 

max. 11 KW bei 16 A 

50 Hz 

Federklemmtechnik 

Typ 2 

5,0 m 

Status LED 

IP55 

DC 6 mA 

-25 °C bis +40 °C

Es wird keine Belüftung benötigt 

1 

III 

5 kg 

A.1.7



Modell Simple-Charge & COUNT/ Übersicht & Inbetriebnahme 

1. 

1. CEE-Stecker 16A 5-Polig / Stecken Sie den Stecker in eine 16A CEE Steckdose
2. Tragegriff
3. Ladestromregler im inneren der Box/ Stellen Sie vor Beginn des Ladevorganges den

Gewünschten Ladestrom ein
1. Ein/ Ausschalter/ Schalten Sie die Simple-Charge durch Drücken des Schalters ein nun blinkt

die LED (Blau) erst Schnell und dann gleichmäßig
5. Ladekabel Typ 2
6. Typ 2 Ladestecker/ Stecken Sie nun den Typ 2 Ladestecker in Ihr Auto. Der Ladevorgang beginnt
7. MIO Geeichter Zähler/ Auf dem Zähler können sie die Gesamtmenge an Verbrauchtem Strom

ablesen

Zum Beenden des Ladevorganges Drücken Sie bitte erneut den Ein/ Ausschalter Pos. 4. 

Einstellen des Maximalen Ladestromes 

Statisches Lastmanagement. 

Ready 

• 
Charge 

• 

NC 

16" 

EKEPC2-C 

Stellen Sie den Maximalen Ladestrom 

mit einem kleinen Schlitzschraubendreher 

auf die Gewünschte Stromstärke durch 

Drehen auf die Gewünschte Zahl (z.b 13A)ein. 

Ihre Wall box gibt nun die Eingestellte 

Stromstärke als Maximale Ladeleistung 

aus. 



Prüfschritt Grenzwert Messwert

Sichtprüfung für Gerät und Zuleitung

PE-Widerstand ±200 mA [0,3 Ohm], bis 15 m 
Zuleitung

0.17Max. 0,3 Ohm Ohm

Isolationsprüfung 500 V >299Min. 1 MOhm MOhm

Differenzstrom [3,5 mA] 0.06Max. 3,5 mA mA

Leistungsaufnahme [3,7 kVA], (=230 V*16 A) 3.577Max. 3,7 kVA kVA

Laststrom 15.6Max. 16 A A



CE 
EG-Konformitätserklärung 

Hersteller: 

Produkt: 

FBT New-Energy-Solution

Reichensächserstrasse 20A

37269 Eschwege 

Produkt: Wallbox 

Name: SIMPLE CHARGE & COUNT

Funktion: Mobile und Festverbaute Ladestation 

zum Laden von Elektrofahrzeugen mit Typ 2 

Ladestecker 

Model SIMPLE CHARGE 

Hiermit erklären wir, dass die oben beschriebene Wall box/ Elektrofahrzeug Ladegerät allen 

einschlägigen Bestimmungen der RICHTLINIE 2014/35/EU sowie Richtlinie 73/23/EWG DES 

EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 26.Februar 2014 zur Harmonisierung der 

Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung elektrischer Betriebsmittel zur 

Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen auf dem Markt, entspricht. Sowie den Nationalen 

Regelungen Gemäß VDE 0100-722 Anforderungen für Betriebsstätten, Räume und Anlagen besonderer 

Art-Stromversorgung von Elektrofahrzeugen. Sowie dem Internationalen Anforderungen gemäß IEC-

60364-7-722:2018 sowie der RICHTLINIE 2014/30/EU DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES 

vom 26. Februar 2014 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die 

elektromagnetische Verträglichkeit 

Die oben genannte Wallbox / Elektrofahrzeug Ladegerät wird nach Anforderungen der genannten 

Richtlinien und Normen vertrieben: 

• Richtlinie zur Bereitstellung Elektrischer Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter

Spannungsgrenzen Richtlinie 2014/35/EU

• Richtlinie 73/23/EWG

• VDE 0100-722 Anforderungen für Betriebsstätten, Räume und Anlagen besonderer Art

Stromversorgung von Elektrofahrzeugen

• IEC-60364-7-722:2018.

• RICHTLINIE 2014/30/EU Elektcomagnefüche Vecträglichkeit. � 

Eschwege den 01.05.2023 

FBT New-Energy-Solution 
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1 Montageanleitung 

1.1 Sicherheit 

1.2 Voraussetzungen 

1.3 Lieferumfang/Beipackzubehör 

Montageanleitung 

Lesen Sie vor Inbetriebnahme des Mobilen 

Ladegerätes die beigelegten Sicherheitshinweise 

sorgfältig durch. 

• Das Ladegerät sollte nach Möglichkeit vor

direktem Regen geschützt montiert werden, um

z.B. Vereisung, Beschädigungen durch Hagel

oder dergleichen zu vermeiden. Setzen Sie das

Ladegerät nicht direkter Sonneneinstrahlung aus,
da es dadurch überhitzen kann.

• Die einzelnen Phasen der Versorgungsspannung

müssen jeweils mit Fehlerstromschutzeinrich

tungen und Leitungsschutzschaltern abgesichert

sein.

• Der Ladestrom des Ladegerätes muss ent

sprechend der gebäudeseitigen Leitungs

absicherung eingestellt werden.

(Vorgehensweise ist im Kapitel "Elektrischer

Anschluss" dokumentiert.)

• Ihr mobiles Ladegerät SIMPLE CHARGE

• Rechnung mit ausgewiesener MwSt.

SC.2022101 B.1.1



Modell Simple-Charge & COUNT/ Übersicht & Inbetriebnahme 

1. 

1. CEE-Stecker 16A 5-Polig / Stecken Sie den Ste,cker in eine 16A CEE Steckdose
2. Tragegriff 
3. Ladestromregler im inneren der Box/ Stellen Sie vor Beginn des Ladevorganges den 

Gewünschten Ladestrom ein 
1. Ein/ Ausschalter/ Schalten Sie die Simple-Charge durch Drücken des Schalters ein nun blinkt

die LED {Blau) erst Schnell und dann gleichmäßig
5. Ladekabel Typ 2
6. Typ 2 Ladertec,ker / Stecken Sie nun den Typ 2 Ladestecker in Ihr Auto. Der Ladevorgang beginnt 

7. MIO Geeichter Zähler/ Auf dem Zähler können sie die Gesamtmenge an Verbrauchtem Strom
ablesen

Zum Beenden des Ladevorganges Drücken Sie bitte erneut den Ein/ Ausschalter Pos. 4. 

Einstellen des Maximalen Ladestromes 

Statisches Lastmanagement. 

Ready 

• 
Charge 

• 

NC 

3A 

N 16A 

EKEPC2-C 

Stellen Sie den Maximalen Ladestrom 

mit einem kleinen Schlitzschraubendreher 

auf die Gewünschte Stromstärke durch 

Drehen auf die Gewünschte Zahl (z.b 13A)ein. 

Ihre Wallbox gibt nun die Eingestellte 

Stromstärke als Maximale Ladeleistung 

aus. 
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Bedienungsanleitung 1 

1.1 Sicherheit 

1.2 Reinigung der Wallbox 

1.3 Technische Daten 
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Bedienungsanleitung 

Lesen Sie vor Inbetriebnahme des Mobilen 
Ladegerätes die beigelegten Sicherheitshinweise 
sorgfältig durch. 

Zum Reinigen der Wall box und speziell der Kunsstoff
scheibe keine aggressiven Reiniger (z. B. Waschben
zin, Aceton, Ethanol, Spiritus-Glasreiniger) verwen
den. Diese können die Oberfläche angreifen/beschä
digen. 

Zulässige Reinigungsmittel wären milde Waschlau
gen (Spülmittel, Neutralreiniger) und ein weiches an
gefeuchtetes Tuch. 

Benennung Technische Angaben 

Vorschriften IEC 61851-1 

Ladeleistung Mode 3 bis 11 kW 

Nennspannung 400 V /  3 AC 

Nennstrom max. 11 KW bei 16A 

Nennfrequenz 50 Hz 

Anschlusstechnik Federklemmtechnik 

Ladeanschluss/-kupplung Typ 2 

Länge Ladekabel 5m 

Statusinformation Status-LED 

Schutzart 

Fehlerstromerkennung 

Belüftung 

IP55 

DC 6mA

keine Belüftung benötigt 

Umgebungstemperatur -25 C bis +40 C

Schutzklasse 1 

Überspannungskategorie III 

Gewicht ca. 5 kg 

Tab. 1 
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Bedienungsanleitung 

1.4 Bedienung 

C.1.2

1. Stromversorgung für das mobile Ladegerät
herstellen.

2. Verbindung mit dem Fahrzeug

• Nun verbinden Sie das mobile Ladegerät mit
Ihrem E-Auto.

• Stecken Sie hierzu das Kabel mit Typ-2-Stecker
in die dafür vorgesehene Ladebuchse im
Fahrzeug.

3. Beginn der Ladung

• Sobald das Fahrzeug den Ladevorgang anfordert,
gibt die Wallbox den Ladevorgang frei und die
LED im Schalter blinkt langsam und gleichmäßig.

4. Ladeende / Ausschalten des mobilen Ladegerätes

• Nachdem Ihr Fahrzeug geladen ist, schaltet Ihr
Fahrzeug selbstständig das mobile Ladegerät ab.
Die Status-LED im Hauptschalter blinkt nun
wieder schnell.

• Ziehen Sie das Ladekabel vom Fahrzeug ab und
verschließen die Ladekabelkupplung mit der
Abdeckkappe. Anschließend wickeln Sie das
Ladekabel auf.

• Anschließen trennen Sie die Stromversorgung.

SC.2022/01 



Abb. 8 Mobiles Ladegerät 
SIMPLE CHARGE 
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Bedienungsanleitung 

3. Ladeunterbrechung

Für den Fall, dass Sie die Ladung vorzeitig unter
brechen möchten, unterbrechen Sie den Ladevorgang 
über die Fahrzeugfunktionen oder führen Sie die 
gleichen Schritte durch, wie nach Ladeende. 

► Hinweise

Wenn das Ladekabel nicht aufgewickelt 
ist und lose auf dem Boden liegt, besteht 
Stolpergefahr. 

Achten Sie beim Aufwickeln darauf, dass 
Sie das Kabel nicht zu straff anziehen 
und aufwickeln. Mehrmaliges zu straffes 
Anziehen bzw. Aufwickeln kann zu 
Kabelbrüchen führen. 
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Bed ienu ngsan leitu ng 

1.5 Fehlerbehebung / Bei allen Modellen gleiches Vorgehen !! 

C.1.4

1. Bei Störung ( DC Fehler ) seitens Fahrzeug den La
destecker einmal aus PKW ziehen und wieder einste
cken. Das DC - Modul ist jetzt wieder aktiv. Sollte das
nicht die gewünschte Lösung bringen folgen Sie bitte
Schritt 2.

2. Bei Ladefehlern seitens Fahrzeug oder Stromnetz
schaltet der integrierte Fehlerstromschutz.

Die Box muss vom Stromnetz getrennt werden. 

► CEE-Stecker (2a) ausstecken.

Die 4 Schrauben (2b) lösen und den Deckel (2c) des 
Elektronikgehäuses abnehmen. 

LSS, B 16 Schalter wieder nach oben legen. 

Den Gehäusedeckel wieder schließen und verschrau
ben. 

Die Box erneut mit dem Stromnetz verbinden. 
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1.6 Umwelt 

Abb. 2 

1. 7 Kontaktadresse/Ansprechpartner 
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Bedienungsanleitung 

Dieses Gerät dient zur Ladung elektrisch betriebener 
Fahrzeuge und unterliegt entsprechend der EU-Richt
linie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronikaltgeräte 
(WEEE). 

Die Entsorgung muss nach den nationalen und regio
nalen Bestimmungen für Elektro- und Elektronikgeräte 
erfolgen. 

Altgeräte und Batterien dürfen nicht über den Haus
müll oder Sperrmüll entsorgt werden. Bevor das Gerät 
entsorgt wird, sollte es funktionsunfähig gemacht wer
den. 

Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial über die in 
Ihrer Region üblichen Sammelbehälter für Pappe, Pa
pier und Kunststoffe. 

FBT New-Energy-Solution

Reichensächserstrasse 20A· 37269 Eschwege 

Hotline: 05651 · 33 38 66 8 

E-Mail: info@fbt-solution.de

C.1.5
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•• 

DANKESCHON! 

Sehr geehrte Kundin, 

sehr geehrter Kunde, 

wir möchten uns bedanken, dass Sie sich für eine Wallbox 

aus unserem Hause entschieden haben und wir gratulieren 

Ihnen an dieser Stelle - Sie haben alles richtig gemacht und 

sich für ein in Deutschland gefertigtes und geprüftes Produkt 

entschieden. Sie tragen somit aktiv zur Sicherung des 

Wirtschaftsstandortes Deutschland bei. 

Alle unsere Produkte werden in Handarbeit zusammen

gesetzt und geprüft. Für jedes Produkt, welches unser Haus 

verlässt, stehen meine Mitarbeiter und ich Ihnen jederzeit 

zur Verfügung. 

Nochmals vielen Dank für Ihre Kaufentscheidung. 

Und nun viel Spaß mit Ihrer Wallbox - gefertigt und geprüft 

in Deutschland. 

Herzlichst Ihr 

Katharina Windus

Geschäftsführerin FBT New-Energy-Solution
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