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Unser Zeichen Cs
Sehr geehrter Herr Nyhuis,

das Produkt WKH Rasengitter Typ Medium erfiillt die Anforderung aus der "Empfehlung zur Ausfiihrung der
Fiachen der Feuerwehr" (AGBF - Bund, Ausgabe 04.2013). Als Grundlage wird in der Empfehlung unter Kapitel IV
Befestigung die Bauklasse VI nach der RSTO-01 genannt. Die festgestellten Werte (siehe Priifmitteilung im
Anhang) gelten nur fiir die gepriiften Bedingungen. Die Voraussetzung fiir entsprechende Tragfahigkeit des
Untergrundes ist die entsprechende Vorbereitung und ordentliche Bauausfiihrung des Untergrundes, inklusive
Verlegung und Verfiillung der Rasengittersteine.

Mit freundlichen Griif3en
Kiwa GmbH

i.A. Dipl.-Ing. (FH) Christoph Staubermann
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Institut fiir textiie Bau- und
Umwelttechnik GmbH

Gutenbergs:r. 29

D - 48268 Greven

Priifmitteilung Nr. 1.1/ 16177 /0444.0.1-2010

Datum/Aktenzeicher: 24.04.2010 /tb

Antragsteller : WKH GmbH, Neustadtstrale 29, 49824 Emlichheim, Deutschiand
Material : HD-ILDPE Rasengitterplatte (schwarz)
WKH-Rasengitter
(Bezeichnung des Antragstellers)
Auftrag vom : 31.03.2010
Probeneingang : 31.03.2010
Standard. | Variations-
Prifung Einheit| Mittelwert |abweichung] koeffizient
X s vin%
Druckversuch*
Fiillung: -; Gummilagen: oben / unten; Druckplatte: 400 mm x 400 mm*
Druckkraft kN 1861,6 3.9 24
Bemerkung: Mittelwert aus funf Prifungen kN/m? 1010 24,2 2,4
Fiillung: Mutterboden; Druckstempel: & 180 mm
Druckkraft™ kN 249,5 0.2 0.1
Bemerkung: Mittelwert aus drei Prifungen kN/m? 9805 7.8 0.1
Fallung: Splitt, Druckstempel: @ 180 mm
Druckkraft™* kN 2487 0,2 0.1
Bemerkung: Mittelwert aus drei Priifungen kN/m? 9813 7.9 0,1

* entspricht einer Radaufstandsfliiche nach DIN-Fachbericht 101
** Laststeigerungsrate: 200 kN/min, Vorlast: 20 kN, ProbengréRe: 500 mm x 500 mm
** Die Prifung wurde durch die Priifmaschine aufgrund der erreichten Kraftgrenze von 250 kN beendet.
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