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Installation instruction

¢ " N
,I “ WARNING: It is not allowed to install the IUL part inside the ceiling.
I ADVERTENCIA: No se permite instalar la pieza IUL dentro del techo.
ATTENTION: Il est interdit d'installer la partie IUL & I'intérieur du plafond.
ACHTUNG: Es ist nicht erlaubt, das IUL-Bauteil in der Decke zu installieren.

EE: BPBIUUREZEERERA.

This product is suitable for installation on steel wires, directly on ceiling or suspended from ceiling.

Install product out of pecking reach from poultry.

Este producto es adecuado para su instalacién en cables de acero, directamente en el techo o
suspendido del mismo. Instale el producto fuera del alcance del picoteo de las aves de corral.

Ce produit peut étre installé sur des fils d'acier, directement au plafond ou suspendu au plafond.
Installez le produit hors de portée de pic des volailles.

Dieses Produkt ist fiir die Montage an Stahldrahten, direkt an der Decke oder von der Decke
abgehdngt geeignet. Installieren Sie das Produkt auRerhalb der Pickenreichweite von Gefligel.

ArrmBERTREENL L, BERTRERER EHRBEERTERE. BrnkaRkBRaRTeEZIl.
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Installation instruction

Installation example Connection in string
Extra V+wire

—O—O—O—O e O CORAX - W8.7 with 3 pole cable

Power supply
(HATO PACK)

'. e CORAX CORAX CORAX CORAX
| wa.7 Ww8.7 W8.7 w8.7

s Red wire :V+1 white
1+ White wire: V+2 white
O Lamps m=m Black wire: V-shared

= Lamp’s line

Installation according to IEC/CE with T3.15A fuse in HATO PACK

Maximum lamps in one line (T3.15A fuse, IEC/CE)

CORAX-W8.7 CORAX-XL CORAX-3-  CORAX-4-
CORAX-x-W8.7-y CORAX-DDS CORAX-2-W15.4-x W8.7-R6 W8.7-x
E E E E E E E E E E E E E E
Cable £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £
between 0 0 0 0 0 0 ] 0 0 0 0 " B B e
N N N N N N N N N N N N N N
lamps X X x x >< X X X X x x x x x
N o <t wn (3] wn N (yr] <t wn (3] <t < wn
Fuse outputs 2 3 4 20 22 1 2 3 4 2a  1x2 3a 12
used 2x1
2 3m/98ft 19 25 28 31 17 24 10 18 20 21 19 25 19 25
£
2 35m/11sft 19 23 26 29 17 22 10 17 19 20 19 23 19 23
®
X 2 ampiiaare 19 22 25 27 17 21 10 16 18 19 19 22 19 22 n
Q2
3
€ 45m/148ft 18 21 24 26 17 20 11 15 17 18 18 21 18 21
5
O s5m/i164ft 17 20 23 25 16 19 11 14 16 18 17 20 17 20

Max length connection cable [m / ft]

19m 22m 26m 30m 19m 2Im 19m 17m 2Im 25m 19m 22m 19m 22m
60ft 70ft 84ft 96ft 60ft 66ft 62ft 56ft 67ft 80ft 60ft 70ft 60ft 70ft

29m 34m 41m 47m 29m 32m 30m 27m 33m 39m 29m 34m 29m 34m C
95ft 110ft 134ft 153ft 95ft 105ft 98ft 88ft 107ft 127ft O5ft 110ft 85ft 110ft

46m 54m 65m 74m 46m S51m 48m 43m 52m 62m 46m 54m 46m 54 m
151 ft 175ft 212ft 243ft 151ft 167ft 156ft 140ft 170ft 201ft 151 ft 175ft 151 ft 175ft

Cable thickness
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Installation according to UL/CSA with F1.6A fuse in HATO PACK

CORAX-W8.7

CORAX-x-W8.7-y

s £
Cable = =
between < <
lamps > v

~ ©
Fuse outputs 1 2
used
3m/ 9.8ft 9 18
3.5m/ 11.5ft 9 18
4m /131t 9 18

4.5m / 14.8ft 9 20

]
Distance between lamps

5m / 16.4ft 9 20

36m 29m
116 ft 93 ft

56m 45m
184 ft 147 ft

89m 71m
291 ft 233 ft

Cable thickness

4x 14 AWG

w

27

27

25

24

23

27 m
86 ft

42 m
137 ft

66 m
217 ft

5x 14 AWG

B

31

29

28

26

25

30m
96 ft

47 m
153 ft

74 m
243 ft

Maximum lamps in one line with 2x2.5mm2 (14AWG) cable

CORAX-DDS
g 2
< <
i =
x x
™ 0

2x1 2x2
8 16
8 16
8 16
8 16
8 18

CORAX-XL

CORAX-2-W15.4-x

2x 14 AWG

5

s £
< <
= =
x x
[} <
2 3
10 15
10 15
10 15
10 15
10 15

5x 14 AWG

»

20

20

18

Max length connection cable [m / ft]

36m 29m
116 ft 93 ft

56m 45m
184 ft 147 ft

89m 71m
291 ft 233 ft

36m
116 ft

56 m
184 ft

89m
291 ft

29m 26m
93 ft 84ft

45m 41 m
147 ft 134 ft

71m  65m
233ft 212ft

26 m
83 ft

40 m
131 ft

64 m
208 ft

CORAX-3-
W8.7-R6
s 2
< <
= s
x x
™ wn
2x1 2x2
9 18
9 18
9 18
9 20
9 20
36m 29m
116 ft 93 ft
56m 45m
184 ft 147 ft
89m 71m
291 ft 233 ft

This is a 48VDC lighting product, do not directly connect to 110/220 volts!

Se trata de un producto que trabaja a 48V CC, no se conecta directamente a 110/220 voltios!

C’est un produit 48VDC, ne pas connecter directement a 110/220 volts!
Dies ist ein 48VDC Beleuchtungsprodukt, bitte nicht direkt an 110/220 Volt anschlief3en!

XBABREFAINT, AJEESR110/220(R%58981R.
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CORAX-4-
W8.7-x
s 2
< <
s i
x x
< ")
1x2
3x1 21
9 18
9 18
9 18
9 20
9 20
36m 29m
116 ft 93 ft
56m 45m
184 ft 147 ft
89m 71m
291 ft 233 ft
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Installation instruction

< 3.5 mm (0.14 inch)

D6 ~ 12 mm
(0.24~ 0.47 inch)

50 mm 8 mm
(2inch) (0.3 inch)
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Installation instruction

=28cm/ 3.2inch

See datasheet for warranty period
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Installation instruction

EN

General safety notes Read and follow all instructions

1.

O © N O A WD

- ©

12.
13.

NL

Failure to follow warnings and installation instructions can cause serious personal injury or damage the installation.

Installation must be in accordance with latest electrical regulations and national requirements.

Turn off electrical power before installing or servicing the luminaire in any way.

Broken or damaged luminaires must be removed immediately.

The person responsible for any modification to luminaire shall be considered the manufacturer.

HATO bears no liability for damage caused by inappropriate use or application.

To reduce the risk of fire and overheating, make sure all connections are made according to standard regulations and installation instructions.
To reduce the risk of fire and burns do not install this luminaire where the exposed bare conductor can contact any conductive material.

Do not install any luminaire closer than 15 cm from any curtain or similar combustible materials or a heat source.

Only clean this luminaire with water.

To minimize the risk of electrical interference, install the power cables separate from the dimming signal cables. Especially keep cables switching heavy
(inductive) loads away from signal cables. In case both cables have to cross each other, do this perpendicular to minimize interference.

This is a 48 VDC luminaire, do not directly connect to mains. Connection to mains voids warranty.

In case of discrepancy, the English version shall prevail.

Algemene veiligheidsvoorschriften voor 48VDC-armatuur Lees alle instructies en volg ze op

1.

N o o~ N

12.
13.

Het niet opvolgen van waarschuwingen en montage-instructies kan leiden tot ernstig persoonlijk letsel of schade aan de installatie.

De installatie dient in overeenstemming te zijn met de meest recente elektrische voorschriften en nationale vereisten.

Schakel de elektriciteit uit voordat u het product op welke manier dan ook installeert of er onderhoud aan pleegt.

Verwijder kapotte of beschadigde armaturen onmiddellijk.

De verantwoordelijke voor elke wijziging aan een armatuur wordt beschouwd als de fabrikant.

HATO is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door oneigenlijk gebruik of onjuiste toepassing.

Zorg ervoor dat alle aansluitingen tot stand zijn gebracht volgens de standaard voorschriften en montage-instructies om het risico op brand en oververhitting
te beperken.

Installeer deze armatuur niet op een plaats waar de massa van de onbeschermde geleider in contact kan komen met geleidend materiaal om het risico op
brand en brandwonden te beperken.

Installeer een armatuur op ten minste 15 cm afstand van een gordijn of soortgelijke brandbare materialen of een warmtebron.

Reinig deze armatuur alleen met water.

Installeer de voedingskabels gescheiden van de dimsignaalkabels om het risico op elektrische interferentie tot een minimum te beperken. Houd vooral kabels
die zware (inductieve) belastingen schakelen uit de buurt van signaalkabels. Als beide kabels elkaar moeten kruisen, doe dit dan loodrecht om storingen tot
een minimum te beperken.

Dit is een 48 VDC-armatuur, niet rechtstreeks aansluiten op netspanning. Bij aansluiting op netspanning vervalt de garantie.

Bij onderlinge tegenstrijdigheden is de Engelse versie leidend.
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Installation instruction

FR

Remarques générales concernant la sécurité Luminaire 48 VDC Veuillez lire et suivre les instructions
1. Le non-respect des avertissements et des instructions d'installation peut provoquer des blessures graves ou endommager l'installation.

2. Llinstallation doit étre effectuée conformément aux derniéres réglementations électriques et exigences nationales.

3. Coupez toujours I'alimentation électrique avant d'installer le luminaire ou d'en faire I'entretien.

4.  Les luminaires cassés ou endommagés doivent étre immédiatement retirés.

5. La personne responsable de toute modification du luminaire sera considérée comme son fabricant.

6. HATO n’est en aucun cas responsable des dommages causés par une utilisation ou une application inappropriée.

7. Pour réduire les risques d'incendie et de surchauffe, assurez-vous que tous les raccordements sont effectués conformément aux réglementations standard et

aux instructions d'installation.

8.  Pour réduire le risque d'incendie et de briilures, n'installez pas ce luminaire dans un endroit ol le conducteur nu exposé risque d’entrer en contact avec un
matériau conducteur quelconque.

9. N'installez pas de luminaire & moins de 15 cm d'une source chaleur, d’un rideau ou de tout autre matériau combustible similaire.

10.  Ne nettoyez ce luminaire qu'avec de l'eau.

11.  Pour limiter les risques d'interférences électriques, installez les cébles d’alimentation & I'écart des cables de signal de gradation. Veillez tout particuliérement &
installer les cables de commutation de charges lourdes (inductives) & I'écart des cables de signaux. Si ces deux cébles doivent se croiser, faites un croisement
perpendiculaire afin de minimiser les interférences.

12. Il s’agit d’un luminaire 48 VDC, ne le raccordez pas directement au secteur. Le raccordement au secteur annule la garantie.

13.  En cas de divergence, la version en anglais prévaut.

ES

Indicaciones generales de seguridad para luminaria de 48 VDC Leay siga todas las instrucciones
1. No respetar las advertencias y las instrucciones de instalaciéon puede provocar lesiones personales graves o dafiar la instalacién.

La instalacién debe realizarse de acuerdo con las normativas eléctricas mds recientes y con los requisitos nacionales.

Apague la corriente eléctrica antes de instalar o realizar cualquier reparacién de la luminaria.

Las luminarias rotas o dafiadas deben retirarse inmediatamente.

El fabricante se considerard la persona responsable de cualquier modificacién de la luminaria.

HATO no se hace responsable de los dafios causados por un uso o una aplicacién inadecuados.

N o o~ N

Para reducir el riesgo de incendio y sobrecalentamiento, asegtrese de que todas las conexiones se realicen de conformidad con las normativas estdndar y las

instrucciones de instalacion.

8.  Para reducir el riesgo de incendio y quemaduras, no instale esta luminaria en lugares donde el conductor desnudo expuesto pueda entrar en contacto con
cualquier material conductor.

9. No instale ninguna luminaria a menos de 15 cm de una cortina o materiales combustibles similares, o de una fuente de calor.

10. Limpie la luminaria sélo con agua.

11.  Para minimizar el riesgo de interferencia eléctrica, instale los cables de alimentacién separados de los cables de sefial de atenuacién. En especial, mantenga
los cables de conmutacién de cargas pesadas (inductivas) alejados de los cables de sefial. En caso de que ambos cables deban cruzarse entre si, hdgalo de
forma perpendicular para minimizar la interferencia.

12. Se trata de una luminaria de 48 VCC, no la conecte directamente a la red eléctrica. La conexién a la red eléctrica anula la garantia.

13.  En caso de discrepancia, prevalecerd la versidn en inglés.
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Installation instruction

DE

Allgemeine Sicherheitsanweisungen 48 VDC Leuchte Alle Anweisungen lesen und befolgen
1. Bei Missachtung der Warnungen und Installationsanweisungen kann es zu schweren Verletzungen oder Schaden an der Anlage kommen.

2. Die Installation muss gemaR den aktuellen elektrotechnischen Vorschriften und nationalen Anforderungen erfolgen.

3. Vordllen Installations- und Wartungsarbeiten an der Leuchte die Stromversorgung ausschalten.

4. Defekte oder beschadigte Leuchten sind unverziglich zu entfernen.

5. Die fir jegliche Anderungen an der Leuchte verantwortliche Person gilt als Hersteller.

6. HATO haftet nicht fiir Schaden, die auf eine unsachgemé&Re Nutzung oder Anwendung zuriickzufihren sind.

7. Alle Anschlisse und Verbindungen miissen gemdR den Standardvorschriften und Installationsanweisungen hergestellt werden, um die Gefahr von Brénden oder

Uberhitzung zu minimieren.

8. Diese Leuchte nicht an Stellen installieren, an denen der blanke Leiter mit Leitmaterial in Berlihrung kommen kann, um so die Brandgefahr zu verringern.

9. Leuchten nicht in einem Abstand von weniger als 15 cm zu Hitzequellen oder Gardinen und &hnlichen brennbaren Materialien installieren.

10. Die Leuchte nur mit Wasser reinigen.

11. Um die Gefahr elektrischer Stérungen méglichst gering zu halten, die Stromkabel getrennt von den Kabeln fiir das Dimmsignal verlegen. Vor allem Kabel zum
Schalten hoher (induktiver) Lasten miissen von Signalkabeln getrennt werden. Wenn eine Uberkreuzung beider Kabel unvermeidlich ist, muss diese senkrecht
verlaufen, um die Stéreinflisse moglichst gering zu halten.

12. Es handelt sich um eine Leuchte mit 48 V Gleichspannung. Kein direkter Anschluss an das Stromversorgungsnetz. Beim AnschlieBen an das
Stromversorgungsnetz verfallt die Gewdhrleistung.

13.  Bei Abweichungen zwischen den Sprachfassungen gilt die englische Fassung.

CN

48VITR—RELFEEIR EFEHE AL TR

1. NEEEEMLEREI RSN ENAS B ERIRERA.

2. LEHEHERFHBSIENNERER.

3. ELMHASRLRESENRBRAZ A, EXHREIR.

4. AREAFRIIAERIZRMFR.

5. AR mAYEHEHESIO M RHIER RIS,

6. EEFASRNARSEMIRAR, HATORAREEAISEE.

7. AREHEXRISRRG, SHRTEERE TR E SRR,

8. JRDKKFGANG, MMEERESAREMSEMRLRERRBRA.

9.  FRBEFRAELREEBEWIEUBMERRE 15 EXAE.

10.  AEEREESEHUREMFRIEENRETm, SNRTRESMRA.

1. ATHEBHTHAOKERIME, BRRRLSEESEOTRE. HHIRSHRRAERY (B) MESEST. NRRFBACAEHERX, FEENE
PAs/IMETFHR.

12. FFERAETFRASV, FEERERTRLEBIE, EEERNSERTAEREEEN.

3. ZRERBIBAESRAER, SR,
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