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東京都世田谷区三宿�1-19-17�メゾン三宿302号室 draw: Uehara

19/0000
19/0000
19/0000

19/0000
19/0000
19/0000

19/0000
19/0000
19/0000

19/0000
19/0000
19/0000

1/50

2

2

2
2

SW

2
E

L LAN

TEL

2

LLA
N 2

ショーケース
スペース
44.2m2

CH=3300~3700

バックヤード
5.1m2
CH=3300

950

950 15
25

15
25

15
25

(1358)

1450

1355

135° 

135° 

(1467)

1535(1531)

1470
1470

1535 1535

15
25

15
25

15
25

(1
35

8)
(1531)

必要換気(OA)ガラリ面積

0.26m2開口率40%
0.65m2(H 0.55x W 1.181)

排煙・換気対象面積
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必要排煙面積
1.1292m2

(H 0.3x W 3.764)
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A-11 物販店舗
床：コンクリート直押さえ

丸柱：セラミック系耐火被覆材

セラタイカ2号同等品

あらわし

丸柱：セラミック系耐火被覆材

セラタイカ2号同等品

あらわし

外壁：ALCにルーバー取り付け

外壁：ALCにルーバー取り付け

(American Pine)

壁：LGS下地100の上

強化PB21mm2枚片面貼り

グラスウール充填

床：木製デッキ床
(Selanganbatsu)

階段段板：

警告ブロック
ステンレスピン埋込

給水栓（SUS BOX）

壁：柱型・外壁支持部材：

半乾式吹き付け耐火被覆あらわし
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2口アース付きコンセント

凡例

LAN

床下コンセント(2口アップコン)
シルバー

2-3針
2口3針コンセント

SW

電話

2

2

2口コンセント

2E

スイッチ/ホタル

1口コンセント

L LAN

TEL

2 天井付コンセント
（2口露出型)

FL+250~

ACsw/照明sw/BGMsw集約
FL+1200程度

天井面:プロジェクター用コンセント
※プロジェクター出力方法確認

新規分電盤※設置位置相談
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1 照明 2 フロアコンセント

3 4 プロジェクター

5 バックヤード

フロアコンセント

分電盤経路

渡り経路

(仮称)青山ショーケースプロジェク 1Fコンセント/SW配置図
経路図
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