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Modules domotiques
AEOTEC-008  NANO SWITCH 230V 10A

interrupteurs muraux

secteur 230V
Phase
Neutre

charge 230V 10A max

antenne

LED

bouton
d‘enregistrement

Avec le bouton d‘enregistrement, ajoutez le module AEOTEC-008 dans la centrale VESTA.

Branchez le seteur 230V Neutre sur la borne 1 et la  Phase sur la borne 2.

Faite un pont entre la borne 2 et la borne 3 pour alimenter l‘entrée IN avec la Phase.

Branchez la charge (phase de la lampe) sur la borne 4.

Sur les bornes 5 et 6 vous pouvez connecter les interrupteurs muraux existants.

Neutre

Pressez le bouton 3 fois en 1.5 secondes
pour envoyer un signal d‘apprentissage.


