
PT3002 Flow Sensor Transmitter
Installation and Programming Instructions

Instrucciones de instalación y programación

Power supply sold separately
Part# M80204

El suministro de energía se 
vende por separado.
N.° de parte M80204

PT3002 Pulse Transmitter 
with LCD Display
Part#M80206

Transmisor de pulsos 
PT3002 con pantalla LCD 
N.° de parte M80206
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Wiring Instructions  
NOTE: Refer to the PT3002 Flow Monitor and NEMACAB Installation sheet for more detailed instructions.

Flow 
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Wind
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black
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3
2
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PT
Power
Supply

(+) (–)
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Wiring Instructions  (cont.)

Using a Normally Closed Master Valve

Note:

PT3002

1
2
3
4
5
6
7

1
2
3
4
5

3
2
1Controller

Master
Valve

COM

COM MV

For Use As A High Flow Shut Off Device With A Stand Alone Controller

Using a Normally Open Master Valve

PT3002

1
2
3
4
5
6
7

1
2
3
4
5

3
2
1

24 Volt
Power Supply

Master
Valve

COM

COM LINE
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blue

blue/white

PT3002
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3
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Pulse Decoder

PT3002

1
2
3
4
5
6
7

1
2
3
4
5

3
2
1

Link MIB Board
or 

Site Satellite

SENSOR PORT
(-)(+)

For Output to Maxicom® or Site Control
 1   2b  
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General Programming

Step 1

 

Menu Enter

TX RX

Relay 1 Pulse Out

Model 3002

Menu

Enter

Display and Key Pad

Initial Powerup
Rain Bird

PTPWRSUPP

Menu Enter

Menu Enter

Menu Enter

Menu Enter

 

Menu Enter

A

B
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.

.

. 

*

 

Note: 
Menu Enter

Menu Enter

Menu Enter

Menu Enter

Menu Enter

Menu Enter

Menu Enter

Menu Enter

Menu Enter

Menu Enter

B

B

B

A

A

A
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Follow Step 2a  or Step 2b  
to complete setup.

    

 Note: See instructions pages 21 - 24 for Rain Bird Flow 
Sensor K & Offset information or instruction sheet 
included with Rain Bird Flow Sensors.

 Note: See instructions pages 21 - 24 for Rain Bird Flow 
Sensor K & Offset information or instruction sheet 
included with Rain Bird Flow Sensors.

    

Menu Enter Menu Enter

Menu Enter

Menu Enter

Menu Enter

Menu Enter

Step 1  cont.

A

B

A

B

5x
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Step 2a  
Set Up as a High Flow Shut Off Device 
With a Stand Alone Controller

 1   

 .

 

 

Menu Enter

Menu Enter

Menu Enter

Menu Enter

Menu Enter

Menu Enter

Menu Enter

Menu Enter

A A
B

B

Menu EnterA

B
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 .

.

    

    

Menu Enter

Menu Enter

Menu Enter

Menu Enter

Menu Enter

Menu Enter

Menu Enter

Step 2a  cont.

A

A

B

B

3x
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Step 2b  
Set Up For Use With Central Control

 1   

 

 

Menu Enter

Menu Enter

Menu Enter

Menu Enter

Menu Enter

Menu Enter

Menu Enter

Menu Enter

Menu Enter

 

A A

A

B

B

B 2x
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Step 2b   cont.

    

(Note:

    

Note:

Menu Enter

Menu Enter

Menu Enter

Menu Enter

Menu Enter

A

A

B

B

3x
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Menu Enter

Menu Enter

Menu Enter

Menu Enter

Menu Enter

Menu Enter

Menu Enter

Menu Enter

A

B

Step 3a  
Anemometer Set Up

A

A

B

B
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Menu Enter

Menu Enter

Menu Enter

Menu Enter

Menu Enter

Menu Enter

Menu Enter

Menu Enter

Menu EnterA

A

C
B

B

Step 3a  cont.
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Menu Enter

Menu Enter

Menu Enter

Menu Enter

Menu Enter

Menu Enter

Menu Enter

Menu Enter

Menu Enter

A

A

A

B

B

B

5x

C

C
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Menu Enter

Step 3b  
Anemometer Programming

Menu Enter

Menu Enter

Menu Enter

Menu Enter

Menu Enter

A

B

Step 3b  cont.
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Menu Enter

 

Menu Enter

Menu Enter

Menu Enter

Menu Enter

Menu Enter

Menu Enter

Menu Enter

A A

A

B B

B
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Menu Enter

Menu Enter

Menu Enter

Menu Enter

Menu Enter

Menu Enter

Menu Enter

Menu Enter

A

A

A

B

B

B

C

C

C

Step 3b  cont.
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Menu EnterA B

C

Menu Enter

3x

Menu Enter
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Resetting the 3002 After a High Flow 
Occurrence

Menu Enter

Menu Enter

Menu Enter

Menu Enter

 

Resetting the 3002 To Zero Total Flow 
Readings

Menu Enter

Menu Enter

Menu Enter

Menu Enter

 

A A

B B
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Appendix A
For Tee Type Flow Sensors and Anemometer Rain Bird Mod-
els Fs200B, FS150B, FS100B, FS400P, FS300P, FS200P, FS150P, 
FS100P, FS075P, FS050P and ANEMOMETER.
The following table indicates the suggested flow range for Rain Bird Flow 
Sensors. Rain Bird Sensors will operate both above and below the indicated 
flow rate. However, good design practice dictates the use of this range for 
best performance. Sensors should be sized for flow rather than pipe size.

Rain Bird Flow Sensor and Anemometer:  
K Value, Offset and Suggested Operating Range

Model Description K Value Offset

Suggested 
Operating Range 
(Gallons/Minute)

Suggested 
Operating Range 

(Liters/Minute)

Suggested 
Operating Range 

(Cubic Meters/Hour)

Brass Tee's

Plastic Tee's

Wind Speed Sensor
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Appendix B
For Insert Type Flow Sensors Rain Bird Models FS350B or FS350SS
The following table indicates the suggested flow range for Rain Bird Flow Sen-
sors. Rain Bird Sensors will operate both above and below the indicated flow rate. 
However, good design practice dictates the use of this range for best performance. 
Sensors should be sized for flow rather than pipe size.

FS350B and FS350SS: K Value, Offset and Suggested Operating Range

Pipe Size Pipe O.D. Pipe I.D. K Value Offset
Suggested Operating 

Range (Gallons/Minute)
Suggested Operating 
Range (Liters/Minute)

Suggested Operating 
Range (Cubic Meters/Hour)

9.597
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FS350B and FS350SS: K Value, Offset and Suggested Operating Range

Pipe Size Pipe O.D. Pipe I.D. K Value Offset
Suggested Operating 

Range (Gallons/Minute)
Suggested Operating 
Range (Liters/Minute)

Suggested Operating 
Range (Cubic Meters/Hour)

97.576
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Appendix B (cont.)

FS350B and FS350SS: K Value, Offset and Suggested Operating Range

Pipe Size Pipe O.D. Pipe I.D. K Value Offset
Suggested Operating 

Range (Gallons/Minute)
Suggested Operating 
Range (Liters/Minute)

Suggested Operating 
Range (Cubic Meters/Hour)

777.566
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Instrucciones de cableado  
NOTA: Consulte el instructivo del  monitor de flujo PT3002 y NEMACAB para instrucciones más detalladas.

Sensor 
de Flujo 

PT3002

rojo
1
2
3
4
5
6
7

1
2
3
4
5

3
2
1

negro

rojo

negro

PT3002

1
2
3
4
5
6
7

1
2
3
4
5

3
2
1

Suministro 
de energía 

PT
(+) (–)

Sensor 
de 

viento

PT3002

blanco
1
2
3
4
5
6
7

1
2
3
4
5

3
2
1

negro

rojo
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Usando una válvula maestra normalmente cerrada

Nota:

PT3002

1
2
3
4
5
6
7

1
2
3
4
5

3
2
1Controlador

Válvula 
maestra
COM

COM MV

Para usar como un dispositivo de apagado de alto flujo con un controlador 
independiente

Usando una válvula maestra normalmente abierta

PT3002

1
2
3
4
5
6
7

1
2
3
4
5

3
2
1

Suministro 
eléctrico de 
24 voltios

Válvula 
maestra
COM

COM LÍNEA 
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azul

azul/blanco

PT3002

1
2
3
4
5
6
7

1
2
3
4
5

3
2
1

Decodificador 
de pulso

PT3002

1
2
3
4
5
6
7

1
2
3
4
5

3
2
1

Tablero de 
enlace MIB 

o 
Sitio de satélite

SENSOR PORT
(-)(+)

Para salida hacia Maxicom® o Site Control 
 1   2b  

Instrucciones de cableado  (cont.)



PT3002 Flow Sensor Transmitter 29

Programación general

Paso  1

Menu Enter

TX RX

Relay 1 Pulse Out

Model 3002

Menu

Enter

Pantalla y teclado

Encendido inicial
Rain Bird

PTPWRSUPP

Menu Enter

Menu Enter

Menu Enter

Menu Enter

Menu Enter

A

B
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Nota

Menu Enter

Menu Enter

Menu Enter

Menu Enter

Menu Enter

Menu Enter

Menu Enter

Menu Enter

Menu Enter

Menu Enter

A

A

A

B

B

B

Paso 1  cont.
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Siga los pasos  2a  ó 2b  para 
completar la configuración.

 
   

 Nota: Vea las instrucciones en las paginas 44 - 47 para 
información sobre el sensor K de flujo marca Rain Bird y la 
hoja de instrucciones ó información impresa incluida con 
los sensores de flujo Rain Bird.

 Nota: Vea las instrucciones en las paginas 44 - 47 para 
información sobre el sensor K de flujo marca Rain Bird y la 
hoja de instrucciones ó información impresa incluida con 
los sensores de flujo Rain Bird.

 
   

Menu Enter Menu Enter

Menu Enter

Menu Enter

Menu Enter

Menu Enter

A

A

B

B

5x
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Paso 2a  
Configurar como un dispositivo 
de apagado de alto flujo con un 
controlador independiente.

 1   

 .

 
Menu Enter

Menu Enter

Menu Enter

Menu Enter

Menu Enter

Menu Enter

Menu Enter

Menu Enter

A

A
B

B

Menu EnterA

B
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.

   

   

Menu Enter

Menu Enter

Menu Enter

Menu Enter

Menu Enter

Menu Enter

Menu Enter

A

A

B

B

3x
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Paso 2b  
Configuración para usar con control 
centralizado

 
 1   

 

 
Menu Enter

Menu Enter

Menu Enter

Menu Enter

Menu Enter

Menu Enter

Menu Enter

Menu Enter

Menu Enter

A

A

A

B

B

B 2x
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Nota

   

Nota

Menu Enter

Menu Enter

Menu Enter

Menu Enter

Menu Enter

A

B

A

B

3x
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Paso 3a  
Configuración del anemómetro

Menu Enter

Menu Enter

Menu Enter

Menu Enter

Menu Enter

Menu Enter

Menu Enter

Menu Enter

A

B

A

A

B

B
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Menu Enter

Menu Enter

Menu Enter

Menu Enter

Menu Enter

Menu Enter

Menu Enter

Menu EnterA

A

C
B

B
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Paso 3a  cont.

 
 

 

 

Menu Enter

Menu Enter

 

Menu Enter

Menu Enter

Menu Enter

Menu Enter

Menu Enter

Menu Enter

A

A

B

B

C
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Paso 3b  
Programación del anemómetro

 

 
Menu Enter

Menu EnterA B

5x

C

Menu Enter

Menu Enter

Menu Enter

Menu Enter

Menu Enter

A

B
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Paso 3b  cont.

Menu Enter Menu Enter

Menu Enter
Menu Enter

Menu Enter

Menu Enter

Menu Enter

Menu Enter

A
A

B
B
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Menu EnterA

B

 

 

Menu EnterA B

C

Menu Enter

Menu Enter

Menu Enter

Menu Enter

Menu EnterA B

C
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Paso 3b  cont.

Menu Enter

 

Menu EnterA B

C

 

Menu EnterA B

C

Menu Enter

3x

Menu Enter
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Reconfigurar el  3002 después de  
presentarse un alto flujo

Menu Enter

Menu Enter

Menu Enter

Menu Enter

Reconfigurar el 3002 a una lectura 
total de cero flujo 

Menu Enter

Menu Enter

Menu Enter

Menu Enter

A

B

A

B
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Apéndice A
Para el anemómetro y los sensores de caudal en T de Rain Bird 
modelos Fs200B, FS150B, FS100B, FS400P, FS300P, FS200P, 
FS150P, FS100P, FS075P, FS050P y ANEMOMETER
La tabla que aparece a continuación indica el rango de caudal sugerido 
para los sensores de caudal Rain Bird. Los sensores Rain Bird funcionan 
tanto por debajo como por encima del índice de caudal indicado. Sin 
embargo, las prácticas correctas del diseño determinan el uso de este 
rango para obtener un mejor rendimiento. Los sensores se deben 
dimensionar para el caudal y no para el tamaño de la tubería.

Sensor de caudal y anemómetro de Rain Bird:  
factor K, desfase y rango operativo sugerido

Modelo Descripción Factor K Desfase

Rango operativo 
sugerido  

(galones por 
minuto)

Rango operativo 
sugerido  
(litros por  
minuto)

Rango operativo 
sugerido  

(metros cúbicos  
por hora)

T de cobre

T de plástico

Sensor de velocidad del viento

PT3002 Flow Sensor Transmitter
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Apéndice B
Para sensores de caudal de inserto de Rain Bird modelos FS350B o 
FS350SS
La tabla que aparece a continuación indica el rango de caudal sugerido para los 
sensores de caudal Rain Bird. Los sensores Rain Bird funcionan tanto por debajo 
como por encima del índice de caudal indicado. Sin embargo, las prácticas correctas 
del diseño determinan el uso de este rango para obtener un mejor rendimiento. Los 
sensores se deben dimensionar para el caudal y no para el tamaño de la tubería.

FS350B y FS350SS: factor K, desfase y rango operativo sugerido

Tamaño de la tubería

Diám.  
ext. de la 
tubería

Diám. 
int. de la 
tubería Factor K Desfase

Rango operativo 
sugerido (galones  

por minuto)

Rango operativo 
sugerido (litros  

por minuto)

Rango operativo  
sugerido (metros  
cúbicos por hora)

9.597

PT3002 Flow Sensor Transmitter
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FS350B y FS350SS: factor K, desfase y rango operativo sugerido

Tamaño de la tubería

Diám.  
ext. de la 
tubería

Diám. 
int. de la 
tubería Factor K Desfase

Rango operativo 
sugerido (galones  

por minuto)

Rango operativo 
sugerido (litros  

por minuto)

Rango operativo  
sugerido (metros  
cúbicos por hora)

97.576

Apéndice B (cont.)

PT3002 Flow Sensor Transmitter
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FS350B y FS350SS: factor K, desfase y rango operativo sugerido

Tamaño de la tubería

Diám.  
ext. de la 
tubería

Diám. 
int. de la 
tubería Factor K Desfase

Rango operativo 
sugerido (galones  

por minuto)

Rango operativo 
sugerido (litros  

por minuto)

Rango operativo  
sugerido (metros  
cúbicos por hora)

777.566

PT3002 Flow Sensor Transmitter
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Rain Bird Corporation

Rain Bird Technical Services

Rain Bird Corporation

Specification Hotline

Rain Bird International, Inc.

™

www.rainbird.com

www.rainbird.com
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